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ПІДСТАНЦІЙ 

Вступ 

Тенденції перспективних наукових дослі-
джень в сфері енергетики і залізничних систем 
електропостачання глибоко пов’язані з бурх-
ливим розвитком інтегральних технологій 
створенням надвеликих інтегральних схем та 
мікропроцесорних комплектів і, на їх основі, 
новітніх інформаційних, мережевих та комуні-
каційних технологій керування швидкоплин-
ними режимами електропостачання [1]. Пошук 
нових напрямків досліджень процесів оптимі-
зації режимів електропостачання показав, що 
подальший розвиток інноваційного перетво-
рення тягових мереж залізниць базується на 
концепції розумної енергетики і може бути 
реалізований шляхом інтелектуалізації ком-
плексу швидкоплинних технологічних проце-
сів в сфері генерації електроенергії, спожи-
вання, передачі та розподілу, включаючи сер-
вісне обслуговування в умовах ринку [5,6]. 
Загальновизнані у світі дослідження, в сфері 
інтелектуалізації енергетичні процеси, отри-
мали назву SMART Grid – технології, завдяки 
яким, на основі єдиного розподіленого інтег-
рованого обчислювального середовища, інно-
ваційне перетворення залізничних мереж може 
бути реалізовано шляхом організації глибокої 
взаємної інтеграції електромережевої тополо-
гії та архітектури розподіленої комп’ютерної 
мережі, що відкриває можливість наповнюва-
ти залізничну енергетику новими «знаннями» 
[1,2]. Електричні мережі залізниць характери-
зується великою кількістю силового електрич-
ного обладнання  функціонуючого в широко-
му діапазоні частот, значною величиною «ру-
хомого» навантаження та динамікою режимів 
споживання електроенергії, а також великим 
рівнем перешкод, в зв’язку з несиметричністю 
навантаження обумовленою організацією од-
нофазної тягової мережі живлення змінного 
струму. Рішення комплексу задач, інно-
ваційного перетворення тягових електричних 
мереж залізниць, можливо шляхом створення 
сучасних інтелектуальних технологій оп-
тимізації електропостачання, різкого підви-

щення ефективності функціонування режимів 
тягових електричних мереж та накопичування 
нових знань включаючи формування сучасних 
комерційних відносин в сфері ринку електрое-
нергії. Проведенні дослідження показали, що 
головним, при формуванні інтелектуальних 
технологій електропостачання, є організація 
безперервного комп’ютерного моніторингу 
комплексу параметрів режимів енергосистеми 
і визначення на їх базі всієї інформативності 
первинної інформації як основи повномас-
штабного інформаційного забезпеченням про-
цедур оптимізації електроспоживання, аналізу 
технічного стану та прогнозу аварій, розши-
рення комерційних можливостей, формування 
комп’ютерної культури електроспоживання і 
стимулювання економічного розвитку.  

Постановка проблеми 

Останні досягнення в області інформацій-
них та інтелектуальних технологій оператив-
ного і стратегічного управління електропоста-
чанням на тягу відкрили ряд можливостей в 
сфері формування, в реальному часі, керуючих 
впливів оптимізації режимів електропостачан-
ня, також проводится безперервне кількісне і 
якісне спостереження швидкозмінних параме-
трів, притаманних специфічним особливостям 
електромереж залізничного транспорту. Кон-
цептуальною основою створення інноваційних 
систем електропостачання, представляється 
організації сумісного та і узгодженого рішенні 
комплексу глобальних задач підвищеної інфо-
рмаційної складності і розмірності проведення 
всережимного інтелектуального 
комп’ютерного моніторингу параметрів режи-
мів систем електропостачання для комплекс-
ної оцінки прогнозу технічного стану системи 
вцілому, формування комерційних складових 
управління ресурсами і вимогам сучасних біз-
нес – процесів, сервізних ринкових послуг та 
забезпечення високого рівня експлуатаційних 
характеристик. Враховуючи велику швидкість 
протікання технологічних  
процесів, пов’язаних з електропостачанням, і 
найрізноманітніші зв’язки між подіями, що 
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з’являються в електричних системах, принци-
повою відмінністю інтелектуального 
комп’ютерного моніторингу в залізничній 
енергетиці є те, що комплекс процедур реєст-
рації первинної інформації в процесі моніто-
рингу, представляється не тільки як спостере-
ження поточного стану електричного об’єкту, 
а й включає ретроспективний аналіз та про-
гноз режимів функціонування в різноманітних 
умовах зовнішнього середовища, формування 
нових знань, пов’язаних з інтеграцією інтелек-
туальних комп’ютерно - орієнтованих методів 
моделювання, а також представлення інфор-
мації, яка відображається у вигляді даних, по-
казань, суджень, графіків, тощо. Головною 
відмінністю поняття інтелектуального 
комп’ютерного моніторингу в залізничній 
енергетиці від класичного заключаються, в 
першу чергу, в великій своєрідності і різнома-
нітності фізичних явищ і задач розв’язання 
яких необхідно проводити в реальному часі, 
що потребує комп’ютерного забезпечення без-
перервності процесу електроспоживання, 
пов’язаного з безпекою перевезень. Організа-
ція інтелектуального комп’ютерного моніто-
рингу потребує розробки нових підходів і 
створення інтелектуальних методів синтезу 
інноваційних мереж електропостачання, а 
отримані нові знання, на базі яких, відкрива-
ють можливість зробити суттєвий ривок в 
сфері перспективних енергозберігаючі техно-
логій на залізничному транспорті, поставити 
ряд проблем конструювання інтелектуального 
силового електричного обладнання та методик 
їх експлуатації. 

Метою роботи є створення, на основі теорії 
диференційних перетворень, математичних 
моделей і комп’ютерно – орієнтованих методів 
інтелектуалізації процесів безперервного  мо-
ніторингу і оцінки технічного стану мереж 
електропостачання і силового обладнання тя-
гових підстанцій. 

Диференційні моделі 

Процедури інтелектуалізації оперативних і 
стратегічних рішень базуються на проведенні, в 
реальному часі, інтелектуального 
комп’ютерного моніторингу сукупності внут-
рішніх і зовнішніх  параметрів енергомережі, 
представлених виразом виду [1-4] 
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(1) 

де k , Dj – аналогові і дискретні сигнали; 

, , ,d d d d
jk k ki u D  – сигнали доаварійного режиму; 

, , ,a a a a
jk k ki u D  – сигнали аварійного режиму; 

, , ,p p p p
jk k ki u D  – сигнали післяаварійного режи-

му; f – частота; t – проміжок часу доаварійного 
режиму; Uk – параметри, що визначають син-
хронність вимірів; Vk – параметри, що характе-
ризують ряд особливостей формування пер-
винної інформації; Ɵ  – параметри даних нав-
колишнього середовища.  

Вираз (1) являється основою визначення 
всієї інформативності зареєстрованих первин-
них даних для обчислення, з підвищеною точ-
ністю, кількісних і якісних показників пере-
хідних режимів які протікають в енергомережі, 
що відкриває можливість суттєвого зниження 
ризику неадекватного вибору цілей і стратегій 
при організації інноваційних перетворень 
залізничної енергетики. Визначення всієї ін-
формативності отриманих первинних даних, в 
процесі розробки інтелектуальних технологій 
керування та оптимізації електропостачання, 
можливо тільки шляхом розробки нових мате-
матичних моделей і методів підвищеної інте-
лектуальної складності і розмірності. С цією 
метою скористаємось основними положеннями 
теорії диференційних перетворень Пухова, 
фундаментальні положення якої представлені 
наступною парою математичних залежностей 
[7] 
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де  i t  - первинна функція аргументу t яка мо-

же бути f раз диференційована і яка має ряд 
обмежень включаючи свої похідні;  I k  - ди-

ференційне Т – зображення первинної функції 

 i t ; H  - масштабний коефіцієнт розмірність 

якого співпадає з розмірністю аргументу t, і 
вибирається, як правило, із умов 0 t H   на 
всьому діапазоні функції – оригіналу  i t ;  – 



ISSN 2307-4221  Електрифікація транспорту, № 13. - 2017. 87

автоматизація і діагностика / automation and diagnose

 

© Гончарова Л. Л., 2017
 

 
  
символ відповідності між функцією – оригіна-
лом  i t  і його диференційним Т-зображенням 

 jI k . Завдяки прямому диференційному пе-

ретворенню     
0!

k k

k

H d i t
I k t

k dt

 
 
  

,  формується 

диференційне Т-зображення функції – оригіна-
лу  i t  у вигляді дискретної функції  I k  ці-

лочислового аргументу 0,1, 2,..k   .На основі 

набору Т-дискрет функції  I k  цілочислового 

аргументу  I k , 0,1, 2,..k   використавши зво-

ротне диференційне перетворення 
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Диференційна модель синхронного вимірі 
первинної інформації. В процесі моніторингу 
параметрів режимів електричних мереж і сило-
вого обладнання тягових підстанцій, при 
реєстрації первинної інформації, домінуючою є 
необхідність виконання, з єдиних інформацій-
них позицій, синхронного вимірювання анало-
гових і дискретних сигналів в різних вузлах і 
сегментах енергосистеми. Результати синхрон-
ної реєстрації первинних даних є головними 
для оцінки та збільшення рівня динамічної 
стійкості електричної енергосистеми, покра-
щення якості її функціонування при передачі 
енергії споживачам, а також формування, в ре-
альному часі, управлінських рішень [3,5]. За-
безпечення синхронної реєстрації сигналів, в 
різних вузлах розподіленої енергосистеми, 
відкриває також можливість проводити інте-
лектуальний моніторинг штатних і аномаль-
нихх режимів функціонування електричних 
мереж, визначати всю глибину інфориматив-
ності отриманої первинної інформації, показати 
глибину і рівень діагностування силового 
обладнання в процесі роботи, ідентифікувати 
аномальні режими роботи, а також реалізувати 
синхронізацію роботи різних сегментів енерго-
системи та проводити контроль перетікання 
потужностей. Синхронна реєстрація сигналів, в 
заданих сегментах єдиної енергосистеми, 

включає процедуру визначення кута δ кожної 
фази напруги, або струму в різних точках 
виміру топології електричної мережі. 
Вимірювання кутів δ кожної із фаз напруг і 
струмів енергосистеми може бути реалізоівано, 
з високою точністью, в єдиному форматі астро-
номічного часу шляхом привязки до часових 
сигналів які отримуються від GPS приймача. 
Синхронний вимір, як показано на рис.1, ре-
алізується шляхом прив’язки до шкали часу 
GPS при переході через нуль з мінусу на плюс 
вимірюваних синусоїд напруги або струму. Для 
визначення   і відповідно кута δ , згідно 
рис.1.  

 
 

 
Рис. 1. Синхронне вимірювання сигналів 
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в якій невідомими є Т-дискрети  0I ,  1I ,.. 
 I k . Розв’язавши систему рівняння (3), одним 

із відомих способів, отримаємо набір Т – дис-

крет  0I ,  1I ,..  I k . На основі обчислених 

аналітичним шляхом сукупність дискрет  0I , 

 1I ,..  I k  і скориставшись зворотним дифе-

ренційним перетворенням    
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напишем математичний вираз визначення   
проміжку часу 
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Відповідно кут δ вичислюється наступним чи-

ном. 2

T
 

 . Завдяки δ можна достатньо про-

сто визначати стійкість S енергосистеми по ви-
разу dp

S
d




>0, де P – неактивна потужність, що 

передається споживачам;   - кут фази в точці 
виміру. 

Отримані дані обробляються і проводиться 
аналіз критичного значення куту δ відповідної 
фази і величини стійкості S електросистеми. 
Якщо значення параметрів δ, S не критичні, то 
процес синхронного виміру повторюється з за-
даною періодичністю. У випадку коли величина 
любого параметру приближається до критичного 
значення, то формується відповідне повідомлен-
ня в диспетчерський центр і реалізуються 
управлінські дії [5]. 
Інтелектуальні засоби автоматизації. По-

няття інтелектуальні пристрої управління 
пов’язано з новим класом математичних моде-
лей, методів і алгоритмів, що відкривають мож-
ливість розв’язувати більш досконалі задачі які 
не спроможні рішати за допомогою традиційних 
математичних моделей оптимізації. Пристрої, 
що виконують крім штатних функцій перетво-
рення параметрів реалізують ряд додаткових фу-
нкцій таких як самодіагностика, технічний конт-
роль стану вузлів виконавчих механізмів, захис-
ту і блокування, стійкості до несанкціонованих 
впливів, та інші прийнято називати інтелектуа-
льними [4]. Серед сучасних алгоритмів, які ви-
користовуються в інтелектуальних пристроях і 
системах можна виділити алгоритми нечіткої 
логіки, адаптивного керування, генетичні алго-
ритми, що імітують процеси відбору в живій 
природі. В той же час, при реєстрації первинної 
інформації представленої в аналоговій і дискре-
тній формі, яка відображає режими функціону-

вання енергетичних об’єктів і систем, дуже важ-
ливим є створення нових інтелектуальних мето-
дів і алгоритмів направлених на визначення її 
повної інформативності. В цьому плані, пред-
ставляє суттєвий інтерес використання теорії 
диференційних перетворень для створення ди-
ференційних математичних моделей і методів 
підвищеної інтелектуальної складності і розмір-
ності як основи інтелектуалізації процесів  моні-
торингу електричного обладнання[2,3,7].  

Розглянемо це питання більш докладно, на 
прикладі інтелектуалізації, сукупності процедур 
в процесі функціонування силових енергетичних 
пристроїв. В процесі постачання електроенергії 
на тягу дуже важливими є пристрої, що викону-
ють комутаційні процедури в яких, в першу чер-
гу, необхідно безперервно контролювати дані 
про струм, напругу, час горіння електричної ду-
ги, з метою надійності функціонування всіх 
вузлів та механізмів. Головним при цьому є 
визначення електричного зношення контактів, 
що викликається комутацією високовольтної 
напруги від моменту t0 розмикання контактів ви-
микача до повного зникнення струму в момент 
tm як показано на рис. 2.  

  
Рис. 2. Процес розмикання контактів високовольт-

ного вимикача струму 
Величина G(t) , що характеризує електричне 

зношення контактів, в результаті виконання 
відповідної комутації, може бути визначена як 
[5] 
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Згідно виразу (2), сукупність миттєвих зна-
чень струмів   0i t ,  1i t ,…  mi t  може бути 

представлена в сфері диференційних зображень 
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В матемтичній залежності (6), при 0,1, 2,..k   

отримаєм сукупність дискрет  
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На основі виразу (7), інтеграл представлений 
формулою (5) може бути записаний насупним 
чином [7] 
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При t0 =0 і tm =H інтеграл  G t  визначається 

наступним чином 
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Враховуючи, що   ( )G t G k , то можна за-
писать 
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.На основі виразу (10), організація обчис-

львального процесу значення інтегралу  G t  
згідно матемтаичній залежності (9), може бути 

реализована на основі наступної математичної 
залежності 

                       0
( ) ( ).

k
k

G t H G k

               (11) 

Таким чином, на основі теорії диференцій-
них перетворень, відкриваються широкі мож-
ливості для формування інтелектуальних мате-
матичних моделей, методів і організації інтеле-
ктуальнихкомп’ютерних систем керування еле-
ктропостачанням. 

 Висновок  

1. Аналіз сучасного стану тягових мереж і 
силових електричних об’єктів залізниць пока-
зал, що суттєве збільшення еффективності їх 
функціонування тісно пов’язано з розробкою 
нових математичних моделей і методів інтелек-
туалізації домінуючих процедур управління 
електропостачанням на тягу шляхом проведен-
ня ковзкого моніторингу параметрів режимів 
вразливих сегментів електромережі. 

2. На основі теорії диференційних перетво-
рень Пухова, запропоновано ряд диференцій-
них математичних моделей високої інформації-
ної складності і розмірності, відкриваючих мо-
жливість проводити інтелектуальний моніто-
ринг штатних і аномальнихх режимів 
функціонування електричних мереж та силово-
го електричного обладнання. 

3. Запропоновано методи синхронизації ви-
мірів значень парметрів режимів систем елект-
ропостачання в різних сегментах і вузлах вимі-
ру при проведенні безперервного моніторингу 
і, на їх базі, наведено засоби інтелектуалізації 
процедур керування силовим електричним об-
ладнанням, що неможливо розвязувати тради-
ційними засобами. 
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Проведено аналіз сучасного стану тягових мереж і силових електричних об’єктів. Показано, 

що суттєве збільшення еффективності функціонування електромереж можливо шляхом інте-
лектуалізації процедур управління. Запропоновано, на основі диференційних перетворень, ди-
ференційні математичних моделей проведення інтеллетуального моніторнгу режимів електро-
мереж. На основі диференційних моделей розроблено методи синхронизації вимірів значень 
парметрів режимів в різних сегментах і вузлах системи електропотсачання і способи інтелек-
туалізації процесів керування електропотсачанням 

Ключові слова:  диференційні математичні моделі; методи; синхронізація; інтелектуалізація; 
моніторинг. 
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Проведен анализ современного состояния тяговых сетей и силовых электрических объектов. 
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DIFFERENTIAL MODELS OF INTELLECTUALIZATION OF THE 
PROCESSES OF MONITORING OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF 
TRACTION SUBSTATIONS 

The analysis of the current state of the traction networks and power electrical objects. It is shown 
that a substantial increase in the efficiency of electricity possible through the intellectualization man-
agement procedures. Proposed, based on differential transformation, a differential mathematical model 
implementation of intelligent monitoring of modes of electrical networks. On the basis of differential 
models developed synchronization methods measurement modes in different segments and nodes of 
power supply system and methods of intellectualization of control processes of power. 
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